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お客様各位 

 

1993 年以前製造の計測機器（PCB 含有懸念）の処置について 
       

株式会社フジクラ・ダイヤケーブル   

技術部熊谷技術 G   

 

平素は弊社の製品をご利用頂き誠にありがとうございます。 

絶縁油入り電気機器は、製造年および油の封入方法によっては、意図せぬ低濃度（微量）

の PCB 混入により汚染されている可能性があり、混入が確認された場合には、他の PCB 絶縁

油入り電気機器と同様に、「電気事業法」,「廃棄物処理法」および「PCB 特別措置法※1」に

基づいて適切に処置をする必要があります。 

※1)特別措置法による低濃度 PCB 廃棄物の処分期限は令和 9年（2027 年）3月 31 日まで 

 

弊社製品に関しましては、1990 年以前に製造した密閉式コンデンサ・高圧コックを含む

機器、および 1993 年以前に製造した変圧器、リアクトルの絶縁油に意図せぬ低濃度（微量）

の PCB が混入している可能性が否定できません。 

つきましては、下記【対象製品※2】をお持ちのお客様におかれては速やかに油の分析と PCB

混入有無の確認をお願い致します。 

※2)対象製品のメーカー名は三菱電線工業株式会社もしくは大日日本電線株式会社となり

ますのでご注意ください。 

 

混入が確認された場合には上記法規に従い、期限までに適切に処理して頂けます様、お願

い申し上げます。なお、製造年が不明な場合、当社まで製造番号をお知らせ頂ければ、対象

となるか否かをご回答いたします。 

 

【対象製品】 

[以下、1990 年以前に製造した機器] 

直流絶縁試験機 DC-60,DC-100,DC-200,DCG-25B,DCG-60,DCG-100,DCG-200 

事故点測定器   DCG-10,DCG-40E,DCG-50E,DCG-60E,DCG-70E, 

DCG-30B,DCG-60B,DCG-100B,DCG-15F/1,DCG-15F/2 

 訓練装置    DMC-5,DMC-5C,DMC-10,DMC-30 

 部分放電測定器 AC10K2000P,AC15K1000P,AC20K2000P,AC30K1000P 

AC30K2000P,AC50K2000P,AC70K2000P,DC80K2000P 

DC200K1000P,AC100K2000P,AC3K100000P 

[以下、1993 年以前に製造した機器] 

 交流試験用変圧器  “ACG”で始まる製品 

可変補償リアクトル “VX”で始まる製品 

以上 


